
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

184/25/270-DTok Vybavuje: Ing. Darina Tokarčíková Bratislava,  8. augusta 2025 

 dtokarcikova@amberg.sk  

 
 
Žiadosť o rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením SO V401-03.7 Portálová 
budova ZP, zdroj vody  a V 301-00 Heliport  
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové 

 
Žiadame Vás o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle zákona č. 46/2024 v 
platnom znení. Zároveň Vás žiadame o vylúčenie odkladného účinku v zmysle § 55 ods.2 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  

a) Identifikačné údaje žiadateľa : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 
Bratislava 81 1 06) Oddiel S.r.o., vložka číslo: 29057/B, Okresný súd Bratislava I 

b) Stavebník: Národná diaľničná spoločnosti a.s., sídlo Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava, Co. 35 919 001 

c) Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka: „D1 Lietavská Lúčka — Dubná Skala 
vrátane tunela Višňové", úsek stavby „D1 Višňové – Dubná skala” 

Súvisiace: 

Rozhodnutie o umiestnení stavby – zmena , Diaľnica D1 Višňové – Dubná skala,  vydané pod 
číslom: 98/03563/OU-OdŽP-Mt zo dňa 30.10.1998, právoplatné od 7.12.1998.   (SO 401-03.7) 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby – zmena , Diaľnica D1 Višňové – Dubná skala,  vydané pod 
číslom: C/5859/2008-Aš zo dňa 28.4.2008 , právoplatné od 20.8.2008.   (SO V301-00) 

 

Stavebné povolenie č.1580/2009-2332/z.8336 zo dňa 10.3.2009, právoplatné dňa 8.4.2009 
vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, predĺžené  právoplatný stavebným 
povolením 40200/2022/SCDPK/124471 zo dňa 6.12.2022 a právoplatným zo dňa 9.1.2023. 

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením zo dňa 4.2.2022 pod číslom 
08476/2022/SCDPK/13219 , právoplatné 7.3.2022 

Ministerstvo dopravy 
Slovenskej republiky   

sekcia cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií,      

odbor špeciálny stavebný úrad 

pre diaľnice                                             

Námestie slobody č. 6 P.O.Box 

100 

810 05 Bratislava 

 

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo:  Somolického 1/B 
 SK-811 06  Bratislava 
 
Telefón:       +421 2 5930 8261 
Email:      info@amberg.sk  
Web:              www.amberg.sk  
 
IČO:      35 860 073 
DIČ:      2020289953 
IČ DPH:      SK2020289953 
 
Zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III  
v oddiele: Sro; vo vložke č.: 29057/B 
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http://www.amberg.sk/


 

  
 

 

 

Rozhodnutie o povolení na odber podzemných vôd z vŕtanej studne č. OU-ZA-OSZP3-
2025/052633/003 zo dňa 30.7.2025  

    
a) Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka: „D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala 

vrátane tunela Višňové“, stavebný objekt:    
SO V 401-03. 7  Zdroj vody západný  portál    
SO V301-00 Heliport     

b) Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou 
dokumentáciou:    

V401-03.7 Portálová budova Západný portál, Zdroj vody „Kamila“ 

Stavebný objekt nebol v predchádzajúcich stupňoch stavby povolený a vyskytuje sa 
prvýkrát v tejto žiadosti o zmene stavby. 

 

PODMIENKY POVOLENIA 
1. Základné údaje: 
Odber podzemnej vody bude zabezpečený prostredníctvom záchytu prameňa Kamila, ktorý je 
tvorený dvoma vývermi P1 ( KA-1, km 1,2942) a P2 ( KA-2, km 1,2975), nachádzajúcimi sa v 
odvodňovacej štôlni, parcela KN C 2065 k.ú. Višňové. 
Súradnice studne v systéme S-JTSK: P-1 (KA): Y-JTSK (m) 439 155,811; X-JTSK (m) 1 181 
350,308; Z terén 545,261 m n.m., 
P-2 ( KA-2): Y-JTSK (m) 439 152,956; X-JTSK (m) 1 181 352,058; Z terén 545,163 m n.m. 
2. Povolené maximálne množstvo odberu podzemných vôd zo studne: 
Qrok = 1519 m3/rok 
Qmax. = 0,23 l/s 
3. Spôsob merania režimových parametrov množstva odoberanej vody: 
- merať množstvo odoberanej vody zo záchytného prameňa vodomerom umiestneným vo 
vodomernej šachte. 
4. Časový interval odberu vôd: 
- celoročný odber. 
5. Účel odberu: 
- podzemná voda zo záchytného prameňa Kamila bude zásobovať budovu západného portálu 
pitnou vodou. V odovodné zásobovacie potrubie DN 40 bude osadené na stene odvodňovacej 
štôlne, popri požiarnom vodovode. 
6. Povinnosti odberateľa: 
- Orgánu štátnej vodnej správy nahlasovať všetky zmeny týkajúce sa povoleného odberu. 
- Množstvo odoberaných podzemných vôd sledovať kontinuálne na meradle overovanom v 
súlade so zákonom č. 
157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou 
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v platnom znení, viesť knihu 
prevádzkovania meradla, odobraté množstvo podzemných vôd odrátavať z vodomeru ku 
koncu mesiaca a zaznamenávať ho v prevádzkovom denníku, údaje z automatických 
snímačov vyhodnocovať ku koncu mesiaca a zaznamenávať ich v prevádzkovom denníku. 
Zároveň viesť záznamy o všetkých technických manipuláciách na zdroji vody, vodomere a 
automatickom snímači. Doklady archivovať 10 rokov. 
- Dodržiavať úroveň maximálneho povoleného čerpaného množstva a dodržiavať minimálnu 
hladinu stanovenú predkladaným podrobným hydrogeologickým prieskumom. 
- Zabezpečiť bezprostrednú ochranu vrtu a ochranu odberných zariadení pred ich poškodením 
zriadením ochranných pásiem podľa Vyhlášky MZP SR č.29/2005 Z.z., na základe ktorej je 
zakázané vykonávať činnosti, ktoré môžu narušiť alebo inak poškodiť alebo nepriaznivo 
ovplyvniť výdatnosť a fyzikálne a chemické vlastnosti zdrojov pitnej vody. 



 

  
 

 

 

- Pred začatím využívania vodného zdroja vypracovať Program monitorovania kvality pitnej 
vody vodného zdroja a predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
na posúdenie a schválenie. 
- Zabezpečiť akreditované odbery, analýzu vzoriek vôd a pravidelné monitorovanie kvality 
podzemnej vody. Rozsah a početnosť kontroly kvality vody, v priebehu ich úpravy, distribúcie, 
prípadne akumulácie bude určovať Program monitorovania, a to na účely kontroly a 
preukazovania zdravotnej bezpečnosti pitnej vody počas jej využívania, získavania informácií 
o jej kvalite a overovania účinnosti opatrení (technológie úpravy vody), zavedených na kontrolu 
ohrozenia zdravia ľudí podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súvisiacej platnej 
legislatívy, Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné 
hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, 
manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných 
systémov v platnom znení. 
- Minimálny ročný počet odberov vzoriek technologického rozboru pri kontrole kvality počas 
technologického procesu ako aj minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri 
kontrole kvality pitnej vody na odtoku z úpravne vody určí prevádzkovateľ podľa typu zdroja a 
spôsobu úpravy vody v zmysle vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní 
pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových 
rozvodných systémov v platnom znení, prípadne na základe požiadaviek príslušného orgánu 
verejného zdravotníctva. 
- Zaslať oznámenie o začatí odberu a využívania vody do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy - SHMÚ na predpísanom tlačive 
oznámenie o odbere, ktoré je uverejnené na webovej stránke ústavu a SVP, š.p., pre 
prihlásenie odberu na spoplatnenie (§ 20 ods. 1 vyhlášky MZP SR č. 418/2010 Z.z.). 
- V zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona údaje o odbere pravidelne raz ročne oznamovať 
poverenej osobe (SHMÚ), vždy do 31. januára. Údaje sa oznamujú na tlačive SHMÚ, 
zverejnenom na www.shmu.sk (Produkty SHMÚ - hydrológia - úsek hydrologická služba - 
súhrnná evidencia o vodách). 
- Kontrolnému orgánu a správcovi povodia umožniť prístup pre možnosť kontroly merania 
množstva odoberanej vody a na požiadanie predložiť evidenciu odberu vody. 
- V prípade, že dôjde k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým je spojené 
povolenie na osobitné užívanie vôd, ďalší nadobúdatelia sú povinní podľa § 22 ods. 1 vodného 
zákona toto oznámiť orgánu štátnej vodnej správy do dvoch mesiacov odo dňa jeho 
uskutočnenia. 
2 / 6- Dodržať podmienky zo stanoviska SVP, š.p., PhV , OZ, Ružomberok, č. SVP 
10483/2025/2 zo dňa 12.05.2025: 
- Súhlasíme s vydaním povolenia na odber podzemných vôd na maximálnu dobu 10 rokov. 
- Stavebník požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o povolenie na odber podzemných 
vôd zo studne v spojitosti s povolením na jej realizáciu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) a § 26 
vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení platných predpisov (ďalej len „vodný zákon"). 
- Pre určenie vhodnosti na pitné účely je potrebný chemický a bakteriologický rozbor vody. 
- Správca toku neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve ani kvalite. 
- Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná 
bezchybnosť. 
- Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely. 
Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 
ochrany: 
- Množstvo odobranej vody zo studne požadujeme merať certifikovaným meradlom a 
zabezpečiť proti svojvoľnej 
manipulácii. 



 

  
 

 

 

- Podľa § 79 ods. 2 vodného zákona sa spoplatňuje odber podzemných vôd v množstve nad 
15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1250 m3 za mesiac; za odber podzemných vôd na 
zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne. Sadzbu poplatku za 
odber podzemných vôd ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace 
so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov. 
- Pri odbere podzemných vôd v množstvách uvedených zákonom (§ 6 ods. 5 vodného zákona) 
vyplýva odberateľovi  povinnosť platiť poplatky za užívanie týchto vôd, ktoré sú príjmom SVP 
š.p.. 
- V prípade potreby umožniť zamestnancovi SVP š.p. kontrolu zariadenia pre preverenie 
skutočne odohraného množstva vôd. 
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní (041/764 5314). 
Z hľadiska požiadaviek správy majetku: 
- Predmetnou stavbou nedôjde k zásahu do majetku SR v správe SVP š.p. 
7. Platnosť povolenia: 
- povolenie je platné do: 30.06.2035. 
Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti, ak sa 
nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané. Žiadosť o predĺženie platnosti 
povolenia predložiť orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Žilina aspoň tri mesiace 
pred skončením platnosti tohto povolenia. 
B: 
- podľa § 32 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, v súlade s 
vyhláškou MŽP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných 
pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v 
ochranných pásmach vodárenských zdrojov, určuje pásma ochrany vodného zdroja – 
záchytného prameňa, podľa záverečnej správy „D1 Lietavská Lúčka – Dubná- Tunel Višňové 
( prieskumná štôlňa)- záchyt prameňa Kamila v prieskumnej štôlni Višňové, zdroj pitnej vody“ 
, spracovanej spoločnosťou GEOFOS, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 3778/68, 010 01 Žilina, v 
apríli 2025 , nasledovne: 
Ochranné pásmo I. stupňa: 
- tvorí priestor okolo záchytu prameňa Kamila v odvodňovacej štôlni – vo vzdialenosti 11,7 m 
na každú stranu od miesta záchytu vo štôlni, o celkovej dĺžke 23,42 m. Ochranné pásmo sa 
zabezpečí oplotením a označí informatívnymi tabuľami 
- súradnice zdroja a lomových bodov ochranného pásma: 
Lomový bod 1: Y (m) 439165.30 m; X(m) 1181346.46m 
Lomový bod 2: Y (m) 439163.07 m; X(m) 1181343.14m 
Lomový bod 3: Y (m) 439143.48 m; X(m) 1181355,86m 
Lomový bod 4: Y (m) 439145.54 m; X(m) 1181359.03m 
- Pásmo ochrany I. stupňa je označené tabuľkami s nápisom: 
V odárenský zdroj Ochranné pásmo I. stupňa Nepovolaným osobám vstup zakázaný. 
Prevádzkovateľ: „Názov a adresa právnickej osoby alebo sídlo" 
Informatívne tabuľky budú dostatočne viditeľné podľa STN 75 3102 - ochrana vodných zdrojov. 
Značenie ochranných pásiem zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. 
3 / 6Zakazuje sa: 
- akákoľvek činnosť, s výnimkou činností, ktoré nadväzujú na kontrolu vodného zdroja, 
vykonávanie údržby a nevyhnutných opráv, ktoré vykonáva prevádzkovateľ zariadenia, 
- hnojenie a používanie priemyselných a organických hnojív, 
- používať chemické postreky na ošetrovanie a likvidáciu rastlín v rámci zatrávnenej plochy, 
- priestor využívať na skladovanie a odkladanie strojov a materiálu, 
- pestovať úžitkové plodiny, 
- umývanie a vykonávanie údržby vozidiel a mechanizmov, 



 

  
 

 

 

- vykonávať zemné práce narušujúce pôdny pokryv, s výnimkou údržby, opráv vodárenských 
objektov ako aj údržby vegetačnej pokrývky. 
Územie musí byť: 
- okolo vymedzeného priestoru riadne uzamknuté, 
- zbavené všetkých možných zdrojov znečistenia, 
- zbavené porastov drevín, 
- pokryté vhodným vegetačným krytom - zatrávnené, ošetrované kosením ručne alebo 
pomocou mechanizmov na elektrický pohon, 
- hnojenie vegetačného krytu, prípadne jeho ochrana pred škodcami len s použitím prípravkov, 
ktoré neškodia vodám, 
- vyrovnanie a vyspádovanie terénu tak, aby voda z povrchového odtoku mala voľný odtok 
smerom od odberného zariadenia, 
- v priestore ochranného pásma vybudovať ochranné rigoly na odvedenie povrchových vôd, 
- vykonať úpravy účelovej neverejnej pozemnej komunikácie, ktorá bude tvoriť ohraničenie 
ochranného pásma I. stupňa, tak, aby splachy alebo znečisťujúce látky z motorových vozidiel 
neohrozovali vodný zdroj, 
- zamedziť vjazd na účelovú neupravenú komunikáciu osadením zákazovej dopravnej značky 
„Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám okrem vozidiel záchranných zložiek a vozidiel s 
povolením NDS, a.s. (z dôvodu údržby tunela)". 
Povinnosti prevádzkovateľa: 
- Zabezpečiť účinnú úpravu dodávanej vody, pravidelnú údržbu, čistenie a odkaľovanie 
vodárenských zariadení. 
- Pri úprave vody používať len také prípravky a postupy, ktorých použitie schválil príslušný 
orgán verejného zdravotníctva. 
- Zabezpečiť sledovanie kvality podzemnej vody zo záchytu Kamila v súlade s platnou 
legislatívou Slovenskej republiky. 
- Zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala hygienické limity určené pre jednotlivé 
ukazovatele kvality pitnej vody príslušnými vyhláškami. 
- Zdržať sa v Ochrannom pásme I. stupňa akýchkoľvek činností, ktorých dôsledkom by mohlo 
byť znečistenie vodárenského zdroja prísunom zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo 
zvierat pôsobiť nepriaznivo alebo ktoré môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody. 
- Zdroj vody a oplotenie udržiavať v dobrom technickom stave. 
- Používať pri zásobovaní pitnou vodou materiály, výrobky a filtračné médiá určené na styk s 
pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu, ktoré spĺňajú požiadavky na 
zdravotnú bezpečnosť podľa § 18 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
- Vykonávať kontrolu kvality pitnej vody podľa programu monitorovania. 
- Zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a súvisiacej platnej legislatívy, Vyhlášky MZ SR č. 
91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality 
teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou 
vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov v platnom znení. 
- Vykonávať kontrolu kvality pitnej vody z dotknutého záchytu v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 
91/2023 Z.z., pričom odber vzoriek vody a ich následné laboratórne vyšetrenie a analýzy 
vykonávať akreditovanou a odborne spôsobilou osobou v súlade s platnou legislatívou 
Slovenskej republiky. Výsledky kontroly kvality surovej a pitnej vody, laboratórne záznamy o 
prevádzkovej kontrole kvality vody uchovávať najmenej 10 rokov. 
- Oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitu kvality 
pitnej vody ustanoveného najvyššou medznou hodnotou a prijať nápravné opatrenia. 
- Určiť odborne spôsobilú osobu na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe a 
úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody. 



 

  
 

 

 

4 / 6- Viesť prevádzkovú dokumentáciu podľa požiadaviek platných právnych predpisov počas 
využívania záchytu, ako zdroja pitnej vody, ktorá bude o. i. obsahovať výsledky pravidelných 
analýz kvality pitnej vody, vhodný a účinný spôsob zdravotného zabezpečenia pitnej vody. 
- Vypracovať alternatívny plán na náhradné zásobovanie pracoviska pitnou vodou v prípade, 
že sa pravidelným monitorovaním kvality pitnej vody preukáže prekročenie limitov 
ukazovateľov kvality pitnej vody podľa súčasne platnej legislatívy. 
- Na zapisovanie údajov zistených z prevádzkovania vodárenského zdroja zriadiť denník. 
- Určiť pracovníka zodpovedného za zásobovanie, prevádzkovanie a údržbu vodného zdroja, 
vodovodu, ako aj u držiavanie a kontrolu ochranného pásma I. stupňa. 
Ochranné pásmo II. stupňa: 
- OP II. stupňa pre vodný zdroj záchyt prameňa Kamila sa v súlade s § 3 Vyhlášky MZP SR 
č.29/2005 Z.z. nenavrhuje. 
 
V 301-00 Heliport  
Na základe pôvodného účelu z DÚR r. 2008 mal objekt riešiť vybudovanej spevnenej plochy 
pre pristávanie Leteckej záchrannej služby v prípade nehody na diaľnici alebo v tuneli. 
Heliport sa mal nachádzať cca 300 m pred západným portálom tunela Višňové. Predpokladalo 
sa využitie plochy len za dobrej viditeľnosti, preto nebola vybavená žiadnymi inžinierskymi 
sieťami. Objekt je zrušený na základe požiadavky stavebníka – viď súťažné podklady 
k verejnému obstarávaniu Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátanie tunela Višňové zväzok 3 
časť 1 Požiadavky Objednávateľa: 
„Zhotoviteľ je povinný prerokovať a získať záverečné stanovisko všetkých dotknutých inštitúcii 
(napr. letecký úrad SR) o nezrealizovaní objektu SO V301-00 Heliport. Na základe týchto 
stanovísk sa stavebný objekt SO V301-00 Heliport nebude realizovať.“ 
Na základe toho sa nepristúpi k realizácii objektu. Technické riešenie súvisiacich objektov 
bude upravené tak aby zohľadňovalo túto skutočnosť – násypy sa upravia na pôvodné 
usporiadanie terénu. Uvoľnený priestor ostáva vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti. 
 
 

Na základe uvedených informácií a predložených dokladov a technickej dokumentácie, 
ktorá bola  predložená aj v stavebnom konaní na povolenie zdroja vody a je v nezmenenej 
forme predložená aj na toto konanie Vás žiadame o Rozhodnutie o zmene stavby pred 
dokončením.  

V prípade otázok alebo doplnení sme Vám  k dispozícii telefonicky alebo emailom, 
z dôvodu, že stavba je  v časovom harmonograme veľmi napätá, žiadame o spoiuprácu týmito 
prostriedkami, kde Vám budeme obratom schopní poskytnúť  informácie pre urýchlenie  
konania a žiadame o vydanie rozhodnutia v najskoršom možnom termíne. 

 

Veľmi pekne vopred ďakujeme za pochopenie tejto situácie. 

S pozdravom 
  

  
 
Prílohy: 

- Rozhodnutie OU Žilina  vodná správa 

- Vyjadrenia príslušných orgánov 

- Projektová dokumentácia stavby 

- Vyhodnotenie súladu s vydaným rozhodnutím EIA  
- Splnomocnenie  

Ing. Darina Tokarčíková 
Inžinierska činnosť 
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